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Auris Kaasunjakelu Oy

® Vuoden 2015 puolivaliin asti Auris Kaasunjakelu Oy toimi osana Gasum Oy:t3,
nimilla Gasum Paikallisjakelu Oy ja Helsingin Kaupunkikaasu Oy

® 2017 Auris Kaasunjakelu osti Gasumin maakaasun vahittaismyyntiliiketoiminnan ja

|lampoliiketoiminnan verkkoalueellaan —Kaasun myynnista vastaa Suomen
Kaasuenergia
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Maakaasun jakeluverkosto paakaupunkiseudulla

Auris Kaasunjakelu Oy omistaa noin 200km:n mittaisen maakaasun jakeluverkoston
Helsingin kaupungin alueella. Vantaalla Martinlaaksossa, Simonkylassa ja Lansimaessa
sijaitsevat myos pienet jakeluverkot seka Espoossa Tapiolan ja Juvanmalmin alueella
(Ent. Fortum P&H)

Verkosto rakennettu muovista, teraksesta ja valuraudasta. Helsingissa jakeluverkkoa
saneerataan useimmiten sujuttamalla, eli tydntamalla muoviputki terdasputken sisdaan

Kaasu verkostossa kulkee 0,02 - 8 bar:n paineella. Suurin osa verkostosta 0,02bar ja 4bar
paineluokassa

Putkistossa siirrettava maakaasu on ilmaa kevyempaa ja pyrkii nousemaan ylospain,
mutta joissain tapauksissa kaasu saattaa kulkeutua esim. putkikanaaleihin tai
suojaputkiin, joissa voi syntya syttymisherkka ilman ja kaasun seos
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Muut toimijat paakaupunkiseudulla

Gasum Oy omistaa maakaasun siirtoverkoston (huom. Maksimipaine
siirtoputkessa 54bar — Vrt. jakeluputkiston paine 0,02bar )
Turvavaatimukset ja varoalueet huomattavasti tarkemmat

Vantaan Energia Vantaalla

Helen Helsingissa
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Esimerkkeja maanalaisen, alle 4 bar kaasuputken
vahimmaisetaisyyksista
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=0,1m !
Puitki tal jokin muy ulkopuolingn

rakenne, joka ristedd kaasuputken
kanssa

Palneston viemdrl tai suljatiy
putkikanava, joka risteda

205m

y  Yhdensuuntainen
paineeton viemar tai
suljettu putkikanava

kazsuputken kanssa
Kaasuputken Kanssa
yhdensuuntainen putki tai jokin / ‘ =02m
muu ulkopualingn rakenng ) o 1m
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Huomioithan maakaasun jakeluverkon

Selvita aina mahdollinen kaasuputken sijainti ennen kaivutoita!

- Nayttopyynto vahintaan 3 vrk ennen aloitusta; MAKSUTON!
tai 020 690 027 (Suomen Kaasuenergia)

Mikali havaitset kaasun hajua kaivun yhteydessa ilmoita asiasta;
« Asiakaspalvelu 020 690 027 (Suomen Kaasuenergia)
« Auris Jakelunvalvonta 0800 122 552 (24/7)

- Mikali katkaiset kaasuputken kaivun yhteydessa, keskeyta tyot
valittomasti! lImoita hatakeskukseen 112 seka jakelunvalvontaan ja esta
sivullisten paasy kohteeseen.

Putkien sijaintitiedot, vuotohavaintojen selvitykset ja mahdolliset
vaurioselvitykset ovat toimijoille maksuttomia palveluita.
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